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RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN 
TEMPERATURE PROSES REKRISTALISASI PADA MINI 
PLANT PEMURNIAN GARAM 
Nama  : Syamsur Rijal  
NRP  : 2414031038 
Departemen : Teknik Instrumentasi FV-ITS 
Pembimbing I : Ir Heri Joestiono, MT. 
Pembimbing II : Herry Sufyan Hadi, ST.,MT. 
Abstrak 
Rekristalisasi adalah proses pengkristalan kembali suatu 
larutan. Pada proses rekristalisasi ini dibutuhkan elemen pemanas 
untuk memanaskan suatu larutan agar mencapai kondisi lewat 
jenuh. Dengan kondisi tersebut maka didapatkan suatu larutan 
menjadi kristal (untuk larutan garam dan gula). Pada tugas akhir 
ini, proses rekristalisasi menggunakan heater sebagai elemen 
pemanas untuk memanaskan larutan garam yang sudah tercampur 
dengan larutan PAC, Na2CO3 , NaOH. Selain itu, penelitian ini 
menggunakan sensor thermocouple tipe K, dan Atmega8535. Hasil 
pengukuran suhu ditampilkan di LCD 4x20. Dari hasil percobaan 
didapatkan bahwa pengukuran dengan termokopel memiliki 
ketidakpastian sebesar ± 1,208253 dengan tingkat kepercayaan 
95%. Pengambilan data respon sistem pada set point 60⁰C 
didapatkan maximum overshoot sebesar 1⁰C dengan settling time 
16 menit sedangkan  pada saat set point 70⁰C didapatkan maximum 
overshoot sebesar 2⁰C dengan settling time 20 menit dan pada set 
point 75⁰C  didapatkan maximum overshoot 2⁰C dan settling time 
sebesar 25 menit. Untuk performansi sistem memiliki settling time 
55 menit, maximum overshoot 1⁰C dan error steady state rata-rata 
0,16.  
 
Kata Kunci : Rekristalisasi, Heater, Temperature 
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DESIGN OF TEMPERATURE CONTROL SYSTEM 
RECRYSTALLIZATION PROCESS ON SALT REFINING 
MINI PLANT 
Name  : Syamsur Rijal  
NRP  : 2414031038 
Department : Instrumentation Engineering FV-ITS 
1st Supervisor : Ir Heri Joestiono, MT 
2nd Supervisor : Herry Sufyan Hadi, ST.,MT 
Abstract 
Recrystallization is the process of recrystallizing a solution. 
In this recrystallization process, it takes a heating element to heat 
a solution to achieve saturated conditions. Under these conditions 
we get a solution into crystals (for salt and sugar). In this final 
project, the recrystallization process uses heater as heating 
element to heat the salt solution mixed with PAC, Na2CO3, NaOH 
solution. In addition, this study used K type thermocouple sensors, 
and Atmega8535. The temperature measurement results are 
displayed on LCD 4x20. From the experiment result, it is found 
that the measurement with thermocouple has uncertainty equal to 
± 1.208253 with 95% confidence level. The data retrieval system 
response at setpoint 60⁰C obtained maximum overshoot of 1⁰C  
with 45 minute settling time while at setpoint 70⁰C obtained 
maximum overshoot of 2⁰C  with 57 minute settling time and at 
setpoint 75⁰C obtained maximum overshoot of 2⁰C and settling 
time equal to 65 minute. For system performance have settling time 
55 minute, maximum overshoot 1⁰C and average error steady state 
0,16.  
 
Keyword : Recrystallization, Heater, Temperature 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Saat ini banyak zat murni yang sudah tercemar dengan zat-zat 
lain untuk dapat membentuk campuran yang bersifat homogen dan 
heterogen yang bergantung pada jenis komponen yang ada di 
dalamnya. Di bumi jarang terdapat materi dalam keadaan murni 
melainkan dalam bentuk campuran. Contohnya air laut terdiri dari 
air dan berbagai zat yang ada didalamnya seperti garam. Contoh 
yang lain adalah udara. Udara yang ada disekitar kita mengandung 
bermacam-macam unsur dan senyawa seperti oksigen, nitrogen, 
dan sebagainya.  
Untuk memperoleh zat yang benar-benar murni, harus 
dipisahkan dari campuran yang ada pada zat tersebut. Banyak cara 
yang digunakan dalam pemisahan campuran. Hal ini bergantung 
pada jenis, wujud dan sifat komponen yang terkandung didalamnya 
seperti pemisahan zat padat dari suspense, pemisahan air dari 
larutannya, pemisahan campuran dua jenis padatan. Salah satu 
yang biasa digunakan disebut rekristalisasi.    
Rekristalisasi merupakan metode yang sangat penting untuk 
pemurnian komponen larutan organik. Ada tujuh metode dalam 
rekristalisasi yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, 
menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, 
mengkristalkan larutan, mengumpul dan mencuci kristal, serta 
mengeringkan produknya (Williamson, 1999). Proses rekristalisasi 
pada pembuatan garam adalah pada proses pemanasan dan 
pengeringan. Dimana kedua proses tersebut digunakan untuk 
membuat garam yang awalnya masih berupa larutan atau zat cair 
menjadi padatan dalam bentuk kristal. Proses pemanasan ini harus 
memiliki suhu yang sesuai agar didapatkan kristal garam yang 
baik.   
Akan tetapi, pada pembuatan garam secara tradisional proses 
pemanasan hanya mengandalkan sinar matahari. Apabila sedang 
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terjadi hujan maka lahan garam harus ditutup agar tidak tercampur 
dengan air hujan yang mengandung asam. Semua harus tergantung 
musim, apabila memasuki musim panas maka panen dapat 
dilakukan seminggu 2-3 kali sedangkan apabila memasuki musim 
penghujan maka panen dilakukan seminggu hanya sekali 
(Erniwati, 2016). Hal ini tentunya kurang menguntungkan bagi 
para petani garam. Dikarenakan saat ini musim tidak menentu, saat 
memasuki musim panas masih sering terjadi hujan. Namun, para 
petani garam sudah mulai terbantu akan adanya geo membrane. 
Alat ini dapat membantu proses pemanasan garam dan 
menghindari kontak langsung dengan tanah. Dimana ditempatkan 
di setiap kotak lahan menutupi tanah dan bersentuhan langsung 
dengan air garam yang akan dipanaskan.         
Tapi hal ini masih kurang efektif karena masih bergantung 
pada musim dan sinar matahari. Alat tersebut hanya mempercepat 
pemanasan dan menghindarinya kontak langsung dengan tanah. 
Untuk itu diperlukan alat yang dapat memanaskan dengan 
temperature yang sesuai yakni 100°C (Zandhika Alfi, 2016) tanpa 
bergantung pada musim dan sinar matahari agar proses kristalisasi 
dapat dilakukan kapanpun. Karena temperature yang terlalu tinggi 
(diatas 100°C) dapat menyebabkan berkurangnya kadar iodium 
(Hena Sugiani, 2015). Beberapa penelitian yang telah dilakukan 
pun masih standar lab dengan peralatan yang kecil. Sehingga, pada 
tugas akhir ini  dirancang sistem pengendalian temperature untuk 
pemanasan campuran larutan garam agar menjadi padatan berupa 
kristal pada mini plant pemurnian garam dengan tujuan akhir 
dihasilkannya garam kualitas industri.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka 
rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah  
1. Bagaimana merancang alat yang digunakan untuk 
mengkristalkan campuran larutan garam ?  
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2. Bagaimana merancang sistem pengendalian yang 
digunakan untuk mencapai temperature yang sesuai pada 
proses rekristalisasi garam ?  
3. Berapa nilai karakteristik statik dan hasil uji respon sistem 
pengendalian ? 
 
1.3 Tujuan  
Tujuan utama dari rancang bangun alat ini adalah untuk 
memenuhi mata kuliah tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari 
program studi diploma 3 teknik instrumentasi, serta untuk 
memberikan solusi pada rumusan masalah yaitu  
1. Menghasilkan alat yang digunakan untuk mengkristalkan 
campuran larutan garam.  
2. Menghasilkan sistem pengendalian yang digunakan untuk 
mencapai temperature pemanasan yang sesuai pada proses 
rekristalisasi garam. 
3. Menghasilkan nilai karakteristik statik dan uji respon 
sistem pengendalian.  
 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batas ruang lingkup dari penelitian tugas akhir ini 
sebagai berikut 
1. Pengaruh temperature terhadap kadar iodium tidak 
dibahas  
2. Konsentrasi campuran larutan garam tidak dibahas  
3. Campuran larutan garam dalam proposal tugas akhir ini 
tidak dibahas.  
4. Pengaruh perubahan nilai temperature terhadap 
sensitivitas sensor tidak dibahas.  
1.5 Manfaat 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai sistem pengatur 
pemanasan larutan campuran garam untuk mendapatkan garam 
yang berkualitas industri dengan kadar NaCl >97%.  
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5 
 
BAB II  
DASAR TEORI 
 
2.1 Kristalisasi 
Kristalisasi merupakan istilah yang menunjukkan beberapa 
fenomena berbeda berkaitan dengan pembentukan struktur kristal. 
Empat tahap pada proses kristalisasi meliputi pembentukan kondisi 
lewat jenuh atau lewat dingin, nukleasi atau pembentukan kristal 
inti kristal, pertumbuhan kristal, dan rekristalisasi atau pengaturan 
kembali struktur kristalin sampai mencapai energi terendah. 
Kristalisasi menunjukkan sejumlah fenomena yang berkaitan 
dengan pembentukan struktur matriks kristal. Prinsip pembentukan 
kristal adalah sebagai berikut:  
 Kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan 
gula atau garam.  
 Kondisi lewat dingin untuk suatu cairan atau lelehan 
(melt) seperti air dan lemak.  
Untuk membentuk kristal, fase cairan (liquid) harus melewati 
kondisi lewat dingin (untuk  lelehan). Kondisi tersebut dapat 
tercapai melalui pendinginan dibawah titik leleh suatu  komponen 
(misalnya air) atau melalui penambahan sehingga dicapai kondisi 
lewat jenuh (misalnya garam dan gula) pada kondisi tidak 
seimbang ini, molekul-molekul pada cairan yang mengatur diri dan 
membentuk struktur matrik kristal. Kondisi lewat jenuh atau lewat 
dingin pada produk pangan diatur melalui proses formulasi atau 
kondisi lapangan [11]. 
Rekristalisasi merupakan suatu pembentukan kristal kembali dari 
larutan atau leburan dari material yang ada. Sebenarnya 
rekristalisasi hanyalah sebuah proses lanjut dari kristalisasi. 
Rekristalisasi hanya bekerja apabila digunakan pada pelarut pada 
suhu kamar, namun dapat lebih larut pada suhu yang lebih tinggi. 
Hal ini bertujuan supaya zat tidak murni dapat menerobos kertas 
saring dan yang tertinggal hanyalah kristal murni[10].  
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2.2 Sensor Thermocouple 
Thermocouple adalah sensor suhu yang banyak digunakan 
untuk mengubah perbedaan panas dalam benda yang diukur 
temperaturnya menjadi perubahan potensial atau tegangan listrik. 
Prinsip kerja sensor ini didasarkan pada efek seebeck yaitu 
menurut seorang fisikawan Estonia Thomas Johan Seebeck bahwa 
thermocouple adalah sebuah detektor suhu yang didalamnya terdiri 
dari dua buah jenis logam yang berbeda dimana kedua ujugn bahan 
logan yang berlainan tersebut akan menghasilkan beda potensial 
yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh perubahan temperatur 
lingkungannya[7].  
 
Gambar 2.1 Tegangan Seebeck[5] 
National Institute of Standard and Technology (NIST) 
mempublikasikan berbagai macan jenis thermocouple berdasarkan 
jangkauan ukurnya dalam beberapa tipe seperti berikut : 
 Tipe K 
Thermocouple jenis ini digunakan untuk temperatur 
tinggi kisaran -200°C hingga 1200°C dan paling 
banyak digunakan di pasaran. 
 Tipe E 
Jenis ini memiliki output yang besar dan digunakan 
untuk temperature yang rendah.  
 Tipe J 
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Jenis ini memiliki rentang yang terbatas antara -40 
hingga 7500°C. 
 Tipe N 
Jenis ini stabil dan tahanan yang tinggi terhadap 
oksidasi membuat tipe ini cocok untuk pengukuran 
suhu yang tinggi tanpa platinum. Dapat mengukur suhu 
diatas 1200°C. 
 Tipe B 
Jenis ini cocok untuk mengukur suhu diatas 1800°C. 
 Tipe R 
Thermocouple jenis ini cocok untuk mengukur suhu 
diatas 1600°C, namun jenis ini jarang dipakai karena 
harganya yang terlalu mahal.  
 Tipe S 
Jenis ini cocok untuk mengukur suhu diatas 16000, dan 
memiliki harga yang mahal pula. 
 Tipe T 
Jenis ini cocok untuk pengukuran antara -200 hingga 
350°C. 
Dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan thermocouple tipe 
K, dimana jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut : 
 Terbuat dari bahan Chromel (Ni-Cr) dan Alumel (Ni-Al).  
 Aktif pada suhu -200 sampai 1200°C.  
 Sensitivitasnya pada 25°C adalah 40,6µV/°C 
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Gambar 2.2 Thermocouple Tipe K 
 
2.3 Heater 
Heater adalah suatu alat yang digunakan untuk memancarkan 
panas atau alat yang digunakan untuk mencapai temperatur yang 
lebih tinggi. Di dalam istilah elektronika, heater adalah kumpulan 
dari kawat serabut yang terdapat didalam ruang hampa udara yang 
berfungsi untuk memanaskan katode di dalam suatu termisi emisi 
elektron.  
Heater dapat digunakan sebagai pemanas langsung yang dapat 
mengakibatkan reaksi-reaksi tertentu. Dalam tugas akhir ini heater 
berfungsi sebagai pemanas campuran larutan garam dengan suhu 
yang dikontrol sebesar 100°C sampai larutan tersebut menjadi 
padatan berupa kristal[5].  
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Gambar 2.3 Heater[5] 
 
2.4 Mikrokontroller Atmega8535 
Mikrokontroler merupakan keseluruhan sistem komputer yang 
dikemas menjadi sebuah chip dimana di dalamnya sudah terdapat 
Mikroprosesor, I/O, Memori bahkan ADC, berbeda dengan 
Mikroprosesor yang berfungsi sebagai pemroses data (Heryanto, 
dkk, 2008:1). 
Mikrokontroller AVR (Alf and Vegard’s Risc processor) memiliki 
arsitektur 8 bit, dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16-
Gambar 2.4 Mikrokontroler Atmega8535[8] 
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bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 
siklus clock atau dikenal dengan teknologi RISC (Reduced 
Instruction Set Computing). Secara umum, AVR dapat 
dikelompokan ke dalam 4 kelas, yaitu keluarga AT90Sxx, keluarga 
ATMega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan 
masing-masing adalah kapasitas memori, peripheral dan 
fungsinya (Heryanto, dkk, 2008:1). Dari segi arsitektur dan 
instruksi yang digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama. 
Mikrokontroler ATmega8535 merupakan salah satu varian 
atau jenis dari keluaraga mikrokontroler 8-bit AVR (Advanced 
RISC Architecture). Beberapa fitur yang dimiliki Mikrokontroler 
ATmega 8535 adalah memiliki memori In-System Selt-
Programmable Flash 8K Bytes, 512 Bytes EEPROM, dan 512 
Bytes Internal SRAM. Mikrokontroler ATmega8535 memiliki 2 8-
bit Timer/Counter, RTC (Real Time Counter), 4 PWM chanel, 8-
chanel 10-bit ADC, 1 programable serial USART, master/slave 
SPI serial interface, dan memiliki 32 programmable I/O. 
Sedangkan untuk power, ATmega 8535 dapat dicatu menggunakan 
tegangan 2.7 – 5.5V (untuk ATmega8535L) dan 4.5 – 5.5V (untuk 
ATmega8535) dengan frekuensi clock maksimum adalah 
16MHz[8]. 
 Konfigurasi Pin Atmega8535 
Mikrokontroler AVR Atmega memiliki 40 pin dengan 
32 pin diantaranya digunakan sebagai port paralel. Satu port 
paralel terdiri dari 8 pin, sehingga jumlah port pada 
mikrokontroler adalah 4 port yaitu port A, port B, port C dan 
port D. Sebagai contoh adalah port A memiliki pin antara port 
A.0 sampai dengan port A.7 demikian selanjutnya untuk port 
B, port C, port D. Berikut ini adalah tabel penjelasan 
mengenai pin yang terjadi terdapat pada mikrokontroler 
Atmega8535.  
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Tabel 2.1 Penjelasan Pin Pada Mikrokontroler Atmega8535 
VCC Tegangan Suplai (5 volt) 
GND Ground 
RESET Input reset level rendah, pada pin ini selama 
lebih dari panjang pulsa minimum akan 
menghasilkan reset walaupun clock sedang 
berjalan. RST pada pin 9 merupakan reset 
dari AVR. Jika pada pin ini diberi masukan 
low selama minimal 2 machine cycle maka 
sistem akan di-reset.  
XTAL1 Input penguat osilator inverting dan input 
pada rangkaian operasi clock internal 
XTAL2 Output dari penguat osilator inverting  
 
Tabel 2.2 Penjelasan Pin pada Mikrokontroler Atmega8535 
AVCC Pin tegangan suplai untuk port A dan ADC. 
Pin ini harus dihubungkan ke VCC walaupun 
ADC tidak digunakan, maka pin ini harus 
dihubungkan ke VCC melalui low pass filter.  
AREF Pin referensi tegangan analog untuk ADC 
AGND Pin untuk analog ground. Hubungkan kaki ini 
ke GND, kecuali jika board memiliki analog 
ground yang terpisah.  
 
 Penjelasan Port Atmega8535 
Berikut ini adalah penjelasan dari pin mikrokontroler 
Atmega8535 menurut port-nya masing-masing : 
a. Port A 
Pin 33 sampai dengan pin 40 merupakan pin dari 
port A. Merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap 
pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor 
(dapat diatur per bit). Output buffer port A dapat 
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memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan 
display LED secara langsung. Data direction Register 
port A (DDRA) harus di setting terlebih dahulu 
sebelum port A digunakan. Bit-bit DDRA diisi 0 jika 
ingin memfungsikan pin-pin port A yang disesuaikan 
sebagai input atau diisi 1 jika sebagai output. Selain 
itu, pin-pin pada port A juga memiliki fungsi-fungsi 
alternatif khusus seperti yang dilihat dalam tabel 2.3 
Tabel 2.3 Penjelasan Pin Pada Port A 
Pin Keterangan  
PinA 7 ADC7 (ADC Input Channel 7) 
PinA 6 ADC6 (ADC Input Channel 6) 
PinA 5 ADC5 (ADC Input Channel 5) 
PinA 4 ADC4 (ADC Input Channel 4) 
PinA 3 ADC3 (ADC Input Channel 3) 
PinA 2 ADC2 (ADC Input Channel 2) 
PinA 1 ADC1 (ADC Input Channel 1) 
PinA 0 ADC0 (ADC Input Channel 0) 
 
b. Port B 
Pin 1 sampai dengan pin 8 merupakan pin dari port 
B. Merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap pin-
nya dapat menyediakan internal pull-up resistor 
(dapat diatur per bit). Output buffer port B dapat 
memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan 
display LED secara langsung. Data direction register 
port B (DDRB) harus di setting terlebih dahulu 
sebelum port B digunakan. Bit-bit DDRB diisi 0 jika 
ingin memfungsikan pin-pin pada port B yang 
disesuaikan sebagai input atau diisi 1 jika sebagai 
output. Selain itu, pin-pin pada port B juga memiliki 
fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang dapat 
terlihat dalam tabel.  
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Tabel 2.4 Penjelasan Pin Pada Port B 
Pin Keterangan  
PinB7 SCK (SPI Bus Serial Clock) 
PinB6 MISO (SPI Bus Master 
Input/Slave Output) 
PinB5 MOSI (SPI Bus Master 
Output/Slave Output) 
PinB4 SS (SPI Slave Select Input) 
PinB3 AIN1 (Analog Comparator 
Negative Input) OCC 
(Timer/Counter Output 
Compare Match Output) 
PinB2 AIN0 (Analog Comparator 
Positive Input) INT2 (External 
Interrupt2 Input) 
PinB1 T1 (Timer/Counter1 External 
Counter Input) 
PinB0 T0 (Timer/Counter0 Externla 
Counter Input) XCK (USART 
External Clock) 
 
c. Port C 
Pin 22 sampai dengan pin 29 merupakan pin dari 
port C. Port C sendiri merupakan port input atau 
output. Setiap pin-nya dapat menyediakan internal 
pull-up resistor (dapat diatur per bit). Output buffer 
port C dapat memberi arus 20 mA dan dapat 
mengendalikan display LED secara langsung. Data 
Direction Register port C (DDRC) harus di setting 
terlebih dahulu sebelum port C digunakan. Bit-bit 
DDRC diisi 0 jika ingin memfungsikan pin-pin port C 
yang disesuaikan sebagai input, atau diisi 1 jika 
sebagai output. Selain itu, pin-pin port D juga 
14 
 
memiliki fungsi-fungsi alternatif khusus seperti yang 
dapat dilihat dalam tabel 2.5. 
Tabel 2.5 Penjelasan Pin Pada Port C 
Pin Keterangan  
PinC7 TOSC2 (Timer Oscillator Pin 2) 
PinC6 TOSC1 (Timer Oscillator Pin 1) 
PinC1 SDA (Two Wire Serial Bus Data 
Input/Output Line) 
PinC0 SCL (Two Wire Serial Bus 
Clock Line) 
  
d. Port D 
Pin 14 sampai dengan pin 20 merupakan pin dari 
port D. Merupakan 8 bit directional port I/O. Setiap 
pin-nya dapat menyediakan internal pull-up resistor 
(dapat diatur per bit). Output buffer port D dapat 
memberi arus 20 mA dan dapat mengendalikan 
display LED secara langsung. Data Direction Register 
port D (DDRD) harus di setting terlebih dahulu 
sebelum port D digunakan. Bit-bit DDRD diisi 0 jika 
ingin memfungsikan pin-pin port D yang disesuaikan 
sebagai input, atau diisi 1 jika sebagai output. Selain 
itu, pin-pin pada port D juga memiliki fungsi-fungsi 
alternatif khusus seperti yang dapat dilihat dalam 
tabel 2.6[8]. 
Tabel 2.6 Penjelasan Pin Pada Port D 
Pin Keterangan  
PinD0 RDX (UART input line) 
PinD1 TDX (UART output line) 
PinD2 INT0 (external interrupt 0 input) 
PinD3 INT1 (external interrupt 1 input) 
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Tabel 2.6 Penjelasan Pin Pada Port D (lanjutan) 
Pin Keterangan 
PinD4 OC1B (Timer/counter1 output 
compareB match output) 
PinD5 OC1A (Timer/counter1 output 
compareA match output) 
PinD6 ICP (Timer/Counter1 input capture 
pin) 
PinD7 OC2 (Timer.Counter2 output 
compare match output) 
 
2.5 LCD 
Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika 
yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf 
ataupun grafik. LCD (Liquid Cristal Display) adalah salah satu 
jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic 
yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi 
memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit 
atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. Di dalam LCD ini 
memiliki beberapa pin data, pengatur kecerahan layar atau kontras 
layar, serta pengendali catu daya.  
 
Gambar  2.5 LCD (Liquid Cristal Display)[13] 
2.6 Modul Relay 
Relay adalah saklar (switch) yang dioperasikan secara listrik 
dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 
bagian utama yakni electromagnet (coil) dan mekanikal 
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(seperangkat kontak saklar). Relay menggunakan prinsip 
elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga 
dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang 
bertegangan tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang 
menggunakan electromagnet 5V DC dan 50 mA mampu 
menggerakkan armature relay (berfungsi sebagai saklar) untuk 
menghantarkan listrik 220V AC dan 2A[13].  
Gambar 2.6 Modul Relay[13] 
 
2.7 Karakteristik Alat Ukur 
Setiap instrumen ukur pasti mempunyai karakteristik yang 
melekat padanya. Terdapat dua karakteristik instrumen ukur yang 
digunakan yaitu karakteristik statik dan karakteristik dinamik.  
 Karakteristik Statik 
Karakteristik statis instrumen merupakan hubungan 
antara output sebuah elemen (instrumen) dengan inputnya 
ketika inputnya konstan maupun berubah perlahan. 
Karakteristik statis tidak bergantung pada waktu. Yang 
termasuk dalam karakteristik statis adalah range, linieritas, 
sensitivitas, resolusi, akurasi, presisi, toleransi[14].  
a. Range  
Range adalah nilai minimum hingga maksimum 
suatu elemen. Range terdiri dari range input dan range 
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output. Misalnya termocouple mempunyai range 
input 0° C - 250° C dan output range 5-20 mV.  
 
b. Span 
Span merupakan selisih nilai maksimum dengan 
nilai minimum. Span terdiri dari span input dan span 
output. Contoh, thermocouple yang mempunyai range 
input 0° C-250° C dan range output 5-20 mV span 
inputnya 250° C, span outputnya 15 mV.  
 
c. Linieritas 
Pengukuran dapat dikatakan ideal saat hubungan 
antara input pengukuran (nilai sesungguhnya) dengan 
output pengukuran (nilai yang ditunjukkan oleh alat) 
berbanding lurus. Linieritas merupakan hubungan 
nilai input dan output alat ukur ketika terletak paada 
garis lurus. Garis lurus ideal merupakan garis yang 
menghubungkan titik minimum input/output dengan 
titik maksimum input/output. Berikut merupakan 
persamaannya : 
𝑂𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 𝐾𝐼 + 𝑎   (2.1) 
Dengan K adalah kemiringan garis, dapat 
diketahui melalui persamaan: 
𝐾 =
𝑂𝑚𝑎𝑥−𝑂𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛
   (2.2) 
Dan a adalah pembuat nol (zero bias), dapat 
dihitung dengan persamaan: 
𝑎 = 𝑂𝑚𝑖𝑛 − 𝐾𝐼𝑚𝑖𝑛   (2.3) 
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Berikut merupakan grafik karakteristik statis linier 
suatu instrumen  
 
d. Non-linieritas 
Dalam beberapa keadaan, bahwa dari persamaan 
linieritas muncul garis yang tidak lurus yang biasa 
disebut non-linier atau tidak linier. Didalam fungsi 
garis yang tidak linier ini menunjukkan perbedaan 
antara hasil pembacaan actual / nyata dengan garis 
lurus idealnya. Dengan persamaan sebagai berikut : 
𝑁(𝐼) = 𝑂(𝐼) − (𝐾𝐼 + 𝑎)  (2.4) 
𝑂(𝐼) = 𝐾𝐼 + 𝑎 + 𝑁(𝐼)   (2.5) 
Sedangkan untuk persamaan dalam bentuk 
prosentase dari defleksi skala penuh, sebagai berikut: 
Gambar 2.7 Karakteristik Output Instrumen 
Linier[14] 
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Prosentase maksimum Nonlinieritas dari defleksi 
skala =  
𝑁
𝑂𝑚𝑎𝑥−𝑂𝑚𝑖𝑛
𝑥100%  (2.6) 
e. Sensitivitas  
Sensitivitas diartikan seberapa peka sebuah sensor 
terhadap besaran yang diukur. Sensitivitas juga bisa 
diartikan sebagai perubahan output alat dibandingkan 
perubahan input dalam satu satuan. Sebagai contoh 
timbangan dengan kapasitas 700g mempunyai 
sensitivitas 1 mg. Ini berarti timbangan dapat 
digunakan untuk mengukur hingga 700g dengan 
perubahan terkecil yang dapat terbaca sebesar 1 mg.  
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
∆𝑂
∆𝑡
   (2.7) 
f. Resolusi  
Resolusi merupakan perubahan terbesar dari input 
yang dapat terjadi tanpa adaya perubahan pada output. 
Suatu alat ukur dapat dikatakan mempunyai resolusi 
tinggi saat mampu mengukur dengan ketelitian yang 
lebih kecil. Misalkan, alat ukut yang mampu 
mengukur perubahan dalam mV mempunyai resolusi 
yang lebih tinggi dibanding alat ukur yang mengukur 
perubahan dalam skala volt.  
Gambar 2.8 Grafik Non-Linieritas[14] 
20 
 
 
g. Akurasi  
Akurasi merupakan ketepatan alat ukur untuk 
memberikan nilai pengukuran yang mendekati nilai 
sebenarnya. Karena pada eksperimen nilai sebenarnya 
tidak pernah diketahui oleh sebab itu diganti dengan 
suatu nilai standar yang diakui secara konvensional.  
Contohnya termometer dengan skala 0°-150°C 
mempunyai akurasi 1°C, ini berarti jika termometer 
menunjukkan nilai 80°C maka nilai sebenarnya 
adalah 79°C-81°C.  
 
h. Presisi 
Presisi adalah kemampuan instrument/elemen 
untuk menampilkan nilai yang sama pada pengukuran 
berulang singkat.  
(a)   (b)   (c) 
 Karakteristik Dinamik 
Karakteristik dinamis suatu alat ukur merupakan 
hubungan masukan-keluaran yang dinyatakan dalam 
persamaan differensial sebagai fungsi waktu. Karakteristik 
utamanya adalah kecepatan dalam tanggapan dan 
kecermatan. Kecepatan tanggapan terhadap perubahan 
kuantitas yang diukur. Keterlambatan dalam pengukuran 
Gambar 2.9 Penjelasan Akurasi dan Presisi (a) akurasi 
rendah, presisi rendah (b) akurasi rendah, presisi tinggi (c) 
akurasi tinggi presisi tinggi[14] 
21 
 
 
 
yang berkaitan dengan kecepatan tanggapan adalah 
perlambatan atau penundaan tanggapan suatu alat ukur 
terhadap perubahan kontinuitas yang diukur. Perlambatan 
demikian merupakan karakteristik yang tidak dikehendaki. 
Kecermatan adalah tingkat yang memberikan gambar 
apakah alat ukur menunjukkan perubahan peubah yang 
diukur tanpa kesalahan dinamis. Kesalahan dinamis adalah 
perbedaan antara kuantitas nilai sebenarnya yang berubah 
menurut waktu, dan nilai yang ditunjukkan alat ukur jika 
diasumsikan tidak ada kesalahan statis. Waktu mati (dead 
time) yang berkaitan dengan retardasi dalam pengukuran 
kesenjangan hanya mengubah tanggapan alat ukur 
sepanjang skala waktu dan menyebabkan kesalahan 
dinamis. Secara umum, kesenjangan pengukuran jenis ini 
sangat kecil dapat dinyatakan dalam sepersekian detik. 
Waktu mati disebabkan oleh daerah mati (dead zone) dalam 
alat ukur oleh gesekan awal atau pengaruh yang serupa.  
Persamaan differensial karakteristik dinamis secara umum 
dinyatakan dalam rumus berikut : 
𝑎𝑛
𝑑𝑛𝑒0
𝑑𝑡𝑛
+ 𝑎𝑛_1
𝑑𝑛−1𝑒0
𝑑𝑡𝑛−1
+ ⋯ + 𝑎1
𝑑
𝑑𝑡
𝑒0 + 𝑎0𝑒0 =
𝑏𝑚
𝑑𝑚
𝑑𝑡𝑚
𝑒1 + 𝑏𝑚1𝑑𝑡𝑚−1
𝑑𝑚−1 𝑒1 + ⋯ 𝑏1
𝑑
𝑑𝑡
𝑒1 + 𝑏0𝑒1 (2.8) 
Dimana : 
E0 = keluaran  
E1 = masukan 
 Dan a dan b adalah tetapan-tetapan yang berkaitan 
dengan kombinasi parameter fisik sistem.  
 Macam-macam Karakteristik Dinamik 
Karakteristik dinamis berdasarkan koefisien 
waktunya, dibedakan menjadi beberapa macam antara lain  
a. Orde Nol 
Karakteristik dinamis alat ukur orde nol 
mengasumsikan bahwa kecuali a0 dan b0 semua 
nilai a dan b persamaan differensial umum linier, 
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sama dengan nol disebut alat ukur urutan nol. 
Sehingga persamaan umum menjadi persamaan 
aljabar sederhana.  
𝐴0𝑒0 = 𝑏0𝑒1    (2.9) 
Sebenarnya tidak diperlukan dua tetapan a0 
dan b0 dan dengan demikian kepekaan statis atau 
keadaan mantap didefinisikan sebagai berikut : 
𝑒0 =
𝑏0
𝑎0
𝑒1 = 𝐾𝑒1   (2.10) 
Dimana  
𝐾 =
𝑏0
𝑎0
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠  (2.11) 
Karena persamaan e0 = k e1 merupakan 
persamaan aljabar, maka tidak boleh tidak, e1 
dapat berubah menurut waktu dan keluaran alat 
ukur mengikuti secara sempurna tanpa 
penyimpangan atau kesenjangan waktu. Jadi alat 
ukur urutan nol memperhatikan penampilan 
dinamis yang ideal atau sempurna. 
Potensiometer pengukur perpindahan merupakan 
satu contoh praktis. Namun bila orang 
memeriksa sistem ini secara kritis ternyata ia 
bukan benar-benar alat ukur urutan nol[14].  
b. Orde satu 
Alat ukur yang mengikuti persamaan sederhana 
model matematika kecuali a1, a0 dan b0 semua a dan b 
sama dengan nol disebut alat ukur orde pertama[14]. 
Persamaan differensial umum linier menjadi  
𝑎1
𝑑𝑒𝑜
𝑑𝑡
+ 𝑎0𝑒0 = 𝑏0𝑒1   (2.12) 
Persamaan ini juga dapat diubah menjadi  
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𝑎1
𝑎0
𝑑𝑒𝑜
𝑑𝑡
+ 𝑒𝑜 =
𝑏𝑜
𝑎𝑜
𝑒1 𝑎𝑡𝑎𝑢 (𝜏𝐷 + 1)𝑒𝑜 = 𝐾𝑒1 
 (2.13) 
Fungsi pindah operasionalnya adalah  
𝑒𝑜
𝑒1
=
𝐾
𝜏𝐷+1
     (2.13) 
Dimana 𝐾 =
𝑏𝑜
𝑎𝑜
= 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠  (2.14) 
Dan 𝜏 =
𝑎1
𝑎𝑜
= 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢   (2.15) 
c. Orde dua 
Sistem orde dua adalah suatu sistem yang 
outputnya y(t) sebagai hasil dari penyelesaian suatu 
persamaan differensial linier orde kedua[14]. Model 
matematis sistem orde dua dapat dituliskan sebagai 
berikut :  
𝜏2
𝑑2𝑦
𝑑𝑡2
+ 2𝜏𝑟
𝑑𝑦
𝑑𝑡
+ 𝑦 = 𝐾𝑝𝑓(𝑡)  (2.16) 
Dengan,  
𝜏 = konstanta waktu sistem orde dua  
= faktor redaman / damping factor  
Kp = gain statik, steady state gain 
Transformasi laplace dari persamaan 
differensial linier orde dua diatas, akan menghasilkan 
fungsi transfer baku untuk sistem orde dua sebagai 
berikut : 
𝐺(𝑠) =
?̅?(𝑠)
𝑓̅(𝑠)
=
𝐾𝑝
𝜏2𝑠2+2 𝜏𝑠+1
   (2.17) 
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Kebanyakan sistem orde dua atau lebih tinggi yang diasumsi dalam 
suatu proses kimia adalah proses-proses multikapasitas atau 
merupakan akibat dari penambahan sistem pengendali (controller) 
pada proses tersebut. 
  
2.8 Analisis Ketidakpastian 
Ketidakpastian adalah nilai ukur sebaran kelayakan yang 
dapat dihubungkan dengan nilai terukurnya. Dimana di dalam nilai 
sebaran tersebut terdapat nilai rentang yang menunjukkan nilai 
sebenarnya[14]. Klasifikasi ketidakpastian, antara lain : 
 Tipe A : nilai ketidakpastian yang dilihat dari analisis 
pengukuran statistik.  
Di dalam tipe ini dilakukan pengukuran hingga n kali, 
dimana dari pengukuran tersebut akan mendapatkan nilai 
rata-rata, standar deviasi, dan  data keterulangan. Dimana 
rumus umum ketidakpastian tipe A sebagai berikut :  
𝑈𝑎1 =  
𝜎
√𝑛
     (2.18) 
Dimana : 
𝜎 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 
n = Jumlah data 
 
𝜎 =  
√∑(𝑦𝑖−?̅?)2
𝑛−1
    (2.19) 
𝑈𝑎2 =  √
𝑆𝑆𝑅
𝑛−2
     (2.20) 
Dimana : 
SSR (Sum Square Residual) = ∑SR (Square Residual) 
SR = R2 (Residu)    (2.21) 
Yi (Nilai koreksi) = ti – xi (2.22)  
𝑌𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 + (𝑏 𝑥 𝑡𝑖)  (2.23)  
𝑎 =  𝑦?̅? + (𝑏 𝑥 𝑡?̅?) (2.24)   
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𝑏 =  
𝑛 .∑ 𝑡𝑖𝑦𝑖− ∑ 𝑦 . ∑ 𝑡𝑖
𝑛 .  ∑ 𝑡𝑖
2− (∑ 𝑡𝑖)2
; (2.25)  
Dimana : 
ti = Pembacaan standar  
xi = Pembacaan alat 
yi = Nilai koreksi 
 
 Tipe B : nilai ketidakpastian yang tidak dilihat dari 
analisis pengukuran statik dari analisis pengukuran 
statistik (ISO GUM B 2.15;  VIM 3.5 dalam KAN 
DP.01.23). Berikut merupakan rumus umum dari 
ketidakpastian tipe B : 
𝑈𝑏1 =  
1
2
𝑥 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖
√3
    (2.26) 
𝑈𝑏2 =  
𝑎
𝑘
     (2.27) 
Dimana : 
UB1   =      Nilai ketidakpastian resolusi 
UB2   =      Nilai ketidakpastian dari alat standar/kalibrator 
 
 Ketidakpastian Baku Gabungan  
Ketidakpastian baku gabungan disimbolkan 
dengan Uc, dimana nilai ketidakpastian yang digunakan 
untuk mewakili nilai estimasi standar deviasi dari hasil 
pengukuran. Nilai ketidakpastian baku gabungan didapat 
dari menggabungkan nilai-nilai ketidakpastian baku dari 
setiap taksiran masukan (hukum propagasi ketidakpastian) 
(ISO GUM B 2.15;  VIM 3.5 dalam KAN DP.01.23).  
Berikut merupakan rumus umum ketidakpastian 
baku gabungan  
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𝑈𝑐 =  √𝑈𝐴𝐼
2 + 𝑈𝐴2
2 + 𝑈𝐵1
2 + 𝑈𝐵2
2 (2.27) 
Dimana : 
Uc   =  Nilai ketidakpastian kombinasi 
UA1 = Nilai ketidakpastian hasil pengukuran 
UA2 = Nilai ketidakpastian regresi 
UB1 = Nilai ketidakpastian resolusi 
UB2 = Nilai ketidakpastian kalibrator 
 
 Derajat Kebebasan Aktif  
Derajat kebebasan efektif ini berfungsi sebagai 
pemilihan faktor pengali untuk distribusi Student’s T 
serta sebagai penunjuk perkiraan kehandalan 
ketidakpastian (ISO GUM B 2.15;  VIM 3.5 dalam KAN 
DP.01.23). Derajat kebebasan disimbolkan dengan v, 
dengan rumus sebagai berikut :  
V = n-1 (2.28)
  
Dimana :  
n = Jumlah data 
Sedangkan untuk derajat kebebasan efektif 
merupakan estimasi dari derajat kebebasan 
ketidakpastian baku gabungan yang dirumuskan sebagai 
berikut (rumus Welch-Setterthwaite).  
𝑉𝑒𝑓𝑓 =  
(𝑈𝑐)
4
∑(𝑈𝑖)
4
𝑉𝑖
⁄
    (2.29) 
Dimana : 
Veff = Derajat kebebasan efektif dari ketidakpastian  
            kombinasi 
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vi      = Derajat kebebasan dari komponen ketidakpastian 
ke-i 
Ui     = Hasil ketidakpastian tipe A dan B 
Setelah ditentukan nilai derajat kebebasan effektif, maka 
dapat dilanjutkan dengan menghitung nilai faktor 
cakupan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang 
diinginkan, dimana faktor cakupan (k) didapat dari tabel 
T-students 
 Ketidakpastian Diperluas, Uexp 
Ketidakpastian diperluas merupakan akhir nilai 
ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan. Tingkat 
kepercayaan tingkat keyakinan mengenai daerah nilai 
sebenarnya pada suatu pengukuran[14]  
Uexp = k x Uc     (2.30) 
Dimana :  
k = Faktor cakupan  
Uc = Nilai ketidakpastian kombinasi 
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BAB III  
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 
 
3.1 Flowchart Perancangan Alat 
Langkah-langkah perancangan alat ini digambarkan dalam 
flowchart penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini  
Gambar  3.1 Flowchart Tugas Akhir 
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3.2 Keterangan Flowchart 
 Studi Literatur Alat Ukur Temperature dan Metode 
Kontrol Temperature 
Mempelajari literatur dari penelitian-penelitian yang 
pernah dilakukan sebelumnya mengenai pembuatan sistem 
kontrol temperature. Selain belajar sistem pada perancangan 
sistem kontrol, juga dilakukan mencari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan elemen-elemen yang digunakan dalam 
pembuatan sistem pengendalian temperature misalnya 
datasheet sensor, aktuator dan datasheet mikrokontroller.  
 Perancangan dan Pembuatan Hardware serta 
Software Alat Pengendalian Temperature 
Pada perancangan mini plant pemurnian garam, heater 
diletakkan di tangki ke 8 untuk mengkristalkan larutan garam 
dengan setpoint yang telah ditentukan seperti pada gambar 3.2 
Pada perancangan dan pembuatan hardware serta 
software terdapat beberapa tahap yaitu pembuatan rangkaian 
sensor thermocouple dengan max 6675, kemudian masuk ke 
pemrograman mikrokontroller Atmega8535 untuk 
pengolahan data dari sensor dan aksi yang akan dilakukan 
aktuator. Pada perancangan sistem pengendalian temperature 
Gambar  3.2 P&ID Sistem Pengendalian Temperature 
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ini terdapat diagram blok pengendalian. Berikut merupakan 
diagram blok sistem pengendalian temperature 
  Diagram blok tersebut menjelaskan mengenai alur 
sistem pengendalian temperature. Dimana set point 
ditentukan kemudian akan diproses oleh mikrokontroller yang 
menginstruksikan aktuator untuk memanipulasi variable yang 
akan membuat perubahan di process variable. Nilai process 
variable ini akan diukur kembali oleh sensor thermocouple 
dan kemudian diproses lagi oleh mikrokontroller sehingga 
meminimalisir terjadinya error. Heater akan aktif ketika suhu 
belum mencapai set point dan akan mati apabila suhu telah 
mencapai set point. 
a. Perancangan dan pembuatan alat (Hardware) 
Alat pengendali temperature ini menggunakan 
sensor thermocouple tipe K. Sensor ini berfungsi 
untuk mensensing berapa suhu yang ada di dalam 
tangki pemanasan.  
Sensor thermocouple ini masih berupa analog. 
Agar dapat dibaca oleh mikrokontroller perlu adanya 
rangkaian pengkondisian sinyal dimana pada alat ini 
menggunakan modul MAX6675. MAX6675 bukan 
saja mendigitalisasi sinyal analog dari termokopel 
tipe-K, sirkuit terpadu di dalamnya juga melakukan 
kompensasi "persimpangan dingin" (cold-junction) 
Gambar  3.3 Diagram Blok Pengendalian 
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untuk akurasi terbaik. Yang dimaksud cold-junction-
compensation adalah fungsi IC Ini untuk mendeteksi 
fluktuasi suhu lingkungan (ambience 
temperature)  pada ujung dingin (cold-end) — suhu 
yang dideteksi oleh sensor suhu internal MAX6675, 
dapat berkisar antara -20°C hingga +85°C — 
sehingga dapat mengoreksi pembacaan suhu pada 
ujung panas (hot-end) yang merupakan suhu yang 
terbaca pada probe (hingga +1024°C, dalam kit ini 
maksimum suhu dibatasi oleh probe's temperature 
rating sebesar +800°C). Mengakses data dari 
MAX6675 dapat dilakukan dari mikrokontroler 
melalui protokol SPI (Serial Peripheral Interface). 
Data yang dilaporkan beresolusi 0,25°C dengan lebar 
data 12 bit (0~4095).  
 
b. Perancangan dan Pembuatan alat (Software)  
Pada perancangan software ini merupakan 
gabungan dari rangkaian pemrosesan sinyal. 
Rangkaian pemrosesan sinyal pada alat ini 
menggunakan atmega8535. Untuk membuat sebuah 
Gambar  3.4 Software CodeVision AVR 
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program di atmega8535 dibutuhkan software 
CodeVision AVR. Pada program ini akan dikoding 
untuk menerima sinyal masukan. Sinyal masukan ini 
berasal dari sensing element yaitu sensor 
thermocouple. Sehingga terbaca berapa suhu yang 
sedang diukur pada LCD dengan terlebih dahulu 
didownload ke atmega8535. 
 Integrasi Hardware dan Controller 
Ketika coding program sudah jadi maka dilakukan 
pengintegrasian antara hardware dengan software. Didalam 
software dilakukan penyamaan Port Personal Computer 
(PC) yang digunakan untuk  melakukan proses uploading 
program yang ada ke mikro chip Atmega 8535.  
Penyesuaian interface antara software CV AVR dan 
hardware Atmega8535 dapat dikonfigurasi melalui fitur 
COM. Jika sudah berhasil, maka hasil program dapat dilihat 
pada LCD.  
 Pengujian Sistem Pengukuran dan Sistem 
Pengendalian  
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
program sudah ter-upload ke hardware atmega8535 dan 
berjalan dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan cara 
mencoba sensor untuk memulai pengukuran. Apabila 
sensor masih belum menampilkan data pada LCD, maka 
proses pemrograman pada CodeVision AVR dan integrasi 
ke hardware perlu diulang. Sedangkan untuk sistem 
pengendalian dilakukan dengan cara melihat apakah 
process variabel dapat tercapai dan terjaga pada set point. 
Apabila sistem pengendalian tidak membuat nilai process 
variabel sama dengan set point, maka proses pemrograman 
dan integrasi software harus diulang. Selain itu dilakukan 
proses pemanasan sampai menghasilkan kristal garam 
dengan suhu yang dijaga sesuai setpoint yakni 100°C agar 
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tidak mempengaruhi kadar iodium dari garam yang 
dihasilkan.   
 Pengambilan dan Analisis Data  
Pada tahap ini dilakukan pengambilan data dimana 
data yang diambil adalah data karakteristik dan kalibrasi 
serta performansi sistem pengendalian. Berdasarkan data 
tersebut nanti dapat disimpulkan bagus tidaknya performa 
dari sistem. Pada karakteristik statik alat yang dicari yaitu 
nilai range, span, resolusi, sensitivitas, linieritas, 
hysteresis, serta prosentase akurasi. Sedangkan untuk data 
kalibrasi digunakan untuk mencari nilai ketidakpastian 
dari hasil pengukuran ketika menggunakan perangkat ini. 
Untuk performansi sistem kontrol diambil data setling 
time, Maximum overshoot, error steady state. Selain itu 
diambil juga data yang berupa lamanya waktu proses 
pengkristalan campuran larutan garam.  
 Pengambilan Kesimpulan  
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari 
semua elemen yang mempengaruhi data tersebut. 
3.3 Prosedur Operasional 
Untuk mengaktifkan mini plant pemurnian garam ini perlu 
diperhatikan tata cara operasionalnya, yaitu sebagai berikut : 
1. Pastikan semua wiring rangkaian sudah terpasang dengan 
benar dan baik.  
2. Pastikan tidak ada kebocoran pada masing-masing bagian 
plant termasuk tabung dan perpipaannya.  
3. Pastikan pemasangan sensor sudah dilakukan dengan baik 
dan benar   
4. Pastikan sambungan kabel yang terhubung dengan 
tegangan AC terhubung dengan benar, sesuai dan pastikan 
tidak ada kabel yang terkelupas.  
5. Pastikan apakah power supply untuk kontroller dan 
bagian-bagian lainnya telah terpasang dan terhubung 
dengan benar.  
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6. Hubungkan kabel power ke listrik AC PLN.  
7. Lihat apakah ada sistem yang terjadi error. Jika terjadi 
error maka putuskan kabel dari listrik AC PLN dan 
lakukan troubleshooting.  
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BAB IV  
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisa Data 
 Hasil Rancang Bangun 
Berikut ini merupakan hasil perancangan sistem 
pengendalian temperatur proses rekristalisasi pada mini plant 
pemurnian garam yang telah dibuat seperti pada gambar 4.1  
 
Gambar 4.1 Perancangan Hardware 
Heater diletakkan di dasar tangki yang berfungsi 
sebagai pemanas, dan untuk sensor thermocouple dipasang di 
dinding tangki yang berfungsi untuk mendeteksi temperature 
fluida yang dipanaskan oleh heater.  
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Gambar 4.2 Tampilan LCD 
Gambar 4.2 menunjukkan nilai temperature terukur yang 
ditampilkan pada LCD 4x20 saat miniplant pemurnian garam 
dijalankan.  
 
 Pengujian Sensor Thermocouple Tipe K 
Pengujian sensor temperature dilakukan pada rentang 
32,6°C-56,5°C. Pada setiap suhu, diambil data sebanyak 5 kali. 
Alat standar yang digunakan sebagai pembanding adalah 
Rotronic TP22 ThermoPalm. Berikut ini data yang diperoleh 
dari pengujian alat   
Tabel 4.1 Data Pengujian Alat Ukur Temperature 
No 
Pembacaan 
Standart 
Pembacaan 
Alat 
Error 
1 32,6 32,54 0,06 
2 32,6 32,78 -0,18 
3 34,4 34,34 0,06 
4 37,2 37,4 -0,2 
5 40,4 40,17 0,23 
6 46,4 46,27 0,13 
7 47,8 47,1 0,7 
8 50 50,14 -0,14 
9 52,2 52,9 -0,7 
10 56,5 56,2 0,3 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat menghasilkan grafik 
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 4.3. 
 
Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pembacaan alat hampir 
mendekati pembacaan standart. Untuk alat standart yang berwarna 
biru sedangkan pembacaan alat berwarna orange. Selain itu 
didapatkan juga grafik perbandingan dari pembacaan sensor 
berupa suhu dan milivolt seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.4  
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Gambar  4.3 Grafik Pembacaan Alat Standart dan Pembacaan Alat 
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Gambar 4.4 Perbandingan Suhu dengan milliVolt 
Berdasarkan data dari pengujian alat tersebut, didapatkan 
spesifikasi alat berdasarkan karakteristik statik sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Tabel Karakteristik Alat 
No 
Pembacaan 
Standart 
Pembacaan Alat 
H(i) 
Non-
Linearitas Naik  Turun 
1 32,6 32,54167 32,68167 -0,14 -0,2934 
2 32,6 32,77667 32,75833 0,018333 -0,0534 
3 34,4 34,335 34,61667 -0,28167 -0,2736 
4 37,2 37,51333 37,73 -0,21667 0,1272 
5 40,4 40,54667 40,46667 0,08 0,0024 
6 46,4 46,56333 46,42667 0,136667 0,0784 
7 47,8 47,48167 47,79167 -0,31 -0,3862 
8 50 50,20167 49,99333 0,208333 0,158 
9 52,2 52,49167 52,445 0,046667 0,2722 
10 56,5 56,54167 56,30333 0,238333 0,0695 
  
a. Range  
Range yang digunakan adalah 32,6°C-56,5°C 
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b. Span  
Span sebesar 23,9°C 
c. Non-linearitas 
(N(I)) = O(I) – (KI + a) 
Non-linearitas maksimum per unit  
=
𝑵 
𝑶𝒎𝒂𝒙 − 𝑶𝒎𝒊𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
Dimana :  
K = 0,989 
a (zero bias) = Omin – KImin  
a = 32,54 – (0,989)(32,6)  
a = 0,592  
N (Non Linieritas Maksimum) = 0,2722 
sehingga :  
Non-linieritas maksimum per unit  
=
𝟎, 𝟐𝟕𝟐𝟐
𝟓𝟔, 𝟓𝟒 − 𝟑𝟐, 𝟓𝟒
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏, 𝟏𝟑% 
d. Sensitivitas 
Nilai sensitivitas sensor dapat menjelaskan kemampuan 
sensor untuk membaca perubahan input yang diberikan.  
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  41 µ𝑉/°𝐶 
 
e. Resolusi  
0,01°C 
f. Akurasi 
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 −
𝑌𝑛−𝑋𝑛
𝑌𝑛
) 𝑥100  
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 −
43,01 − 43,10
43,01
) 𝑥100 
= (1 + 0,00209)𝑥100 
= 0,997𝑥100 = 99,7% 
g. Histerisis  
?̂? = 𝐻(𝐼)𝑚𝑎𝑥 
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%𝐻 =
?̂?
𝑂𝑚𝑎𝑥 − 𝑂𝑚𝑖𝑛
𝑥100% 
%𝐻 =
0,238333
56,54 − 32,68
𝑥100% 
%𝐻 = 0,0099𝑥100% = 0,99% 
 
Gambar  4.5 Grafik Histerisis 
Setelah diketahui karakteristik statik dari alat ukur temperatur, 
langkah berikutnya adalah kalibrasi alat ukur.  Yang digunakan 
sebagai kalibrator adalah Rotronic TP22 ThermoPalm. Berikut ini 
merupakan hasil pengukuran kalibrasi untuk mencari nilai 
ketidakpastian alat ukur.  
Tabel 4.3 Data Kalibrasi 
No Standart Alat Y Yreg R SSR 
1 32,6 32,54 0,06 -
0,07702 
0,14 0,02 
2 32,6 32,78 -0,18 -
0,07702 
-0,10 0,01 
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Tabel 4.3 Data Kalibrasi (Lanjutan) 
No Standart Alat Y Yreg R SSR 
3 34,4 34,34 0,06 -
0,07915 
0,14 0,02 
4 37,2 37,51 -0,31 -
0,08246 
-0,23 0,05 
5 40,4 40,55 -0,15 -
0,08625 
-0,06 0,00 
6 46,4 46,56 -0,16 -
0,09334 
-0,07 0,00 
7 47,8 47,48 0,32 -0,095 0,41 0,17 
8 50 50,2 -0,20 -0,0976 -0,10 0,01 
9 52,2 52,49 -0,29 -0,1002 -0,19 0,04 
10 56,5 56,54 -0,04 -
0,10529 
0,06 0,00 
Jumlah 430,1  -0,89   0,33 
Rata-
rata 
43,01  -0,09    
 
Berikut merupakan perhitungan ketidakpastian alat ukur 
berdasarkan tabel 4.3.  
 Nilai ketidakpastian tipe A 
𝜎 =  
√∑(𝑦𝑖 − ?̅?)2 
𝑛 − 1
 
Dimana :  
𝝈 =   𝟎, 𝟏𝟗𝟐𝟕𝟎𝟑 
Sehingga nilai ketidakpastian tipe A adalah :  
𝑼𝒂𝟏 =  
𝝈
√𝒏
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𝑼𝒂𝟏 =  
𝟎, 𝟏𝟗𝟐𝟕𝟎𝟑
√𝟏𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟎𝟗𝟑 
Sedangkan nilai ketidakpastian regresi Ua2 adalah 
𝑼𝒂𝟐 =  √
𝑺𝑺𝑹
𝒏 − 𝟐
 
Dimana : 
SSR (Sum Square Residual) = ƩSR(Square Residual) 
SR = R2 (Residu) 
Yi (Nilai koreksi) = Pemb. standar (ti) – Pemb. alat (xi) 
 
𝑌𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 + (𝑏 𝑥 𝑡𝑖)  
  
 𝑎 =  𝑦?̅? + (𝑏 𝑥 𝑡?̅?) 
 
 𝑏 =  
𝑛 .∑ 𝑡𝑖𝑦𝑖− ∑ 𝑦 . ∑ 𝑡𝑖
𝑛 .  ∑ 𝑡𝑖
2− (∑ 𝑡𝑖)2
;                        𝑡𝑖 = 𝑃𝑒𝑚𝑏. 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟,  
 
   𝑦𝑖 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖,                            𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 
 
 𝑏 =  
(10 𝑥−39,3) –(−0,89𝑥 430,1 )
(10 𝑥 19179,77 )− (430,1)2
 
          𝑏 = −0,0011826 
Sehingga nilai : 
 
𝑎 =  −0,09 + (−0,0011826 𝑥 43,01) 
𝑎 =  −0,038468684 
 
Jadi, persamaan regresi menjadi 
 𝑌𝑟𝑒𝑔 = (−0,038468684) + (𝑡𝑖 𝑥 − 0,0011826 ) 
 
Yang menghasilkan nilai SSR = 0,33 
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𝑼𝒂𝟐 =  √
𝟎, 𝟑𝟑
𝟖
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟒𝟏𝟎 
 Nilai ketidakpastian tipe B 
Pada ketidakpastian tipe B ini terdapat 2 parameter 
ketidakpastia, yaitu ketidakpastian Resolusi (UB1) dan 
ketidakpastian alat standar termometer (UB2). Berikut ini 
adalah perhitungan ketidakpastian tipe B : 
 
UB1  = 
1
2
𝑥 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖
√3
=  
1
2
𝑥 0,01
√3
 = 0,002 
 
UB2  = 
𝑎
𝑘
 ,  
 
dikarenakan pada alat standar terdapat sertifikat 
kalibrasinya maka nilai a (ketidakpastian sertifikat 
kalibrasi) dianggap mendekati 0, dan nilai faktor cakupan 
dianggap 2,0. Sehingga hasil : UB2  = 0 
 
 Nilai ketidakpastian kombinasi Uc : 
Uc  = 
2
2
2
1
2
2
2
BBAAI UUUU    
Uc  = 
2222 0002,0204101,0060938,0 
 
 
Uc  = 0,603824681 
 
Dengan kondisi V atau derajat kebebasan dari kedua tipe 
ketidakpastian, sebagai berikut : 
 
V = n-1, sehingga : 
V1 = 9; V2 = 9; V3 = ∞; V4 = 50 (berdasarkan table T) 
Dengan nilai Veff (Nilai derajat kebebasan effektif) 
sebagai berikut : 
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𝑉𝑒𝑓𝑓 =  
(𝑈𝑐)
4
∑(𝑈𝑖)
4
𝑉𝑖
⁄
  
               𝑉𝑒𝑓𝑓       =  
(0,603824681)4
(0,060938)4
9⁄ +
(0,204101)4
9⁄ +
(0,002)4
∞⁄ +
(0,00)4
50⁄
 
 
Veff = 59,54751405, sehingga jika dibulatkan menjadi 59, 
dimana pada table T-student menghasilkan nilai k (faktor 
koreksi) sebesar 2,001 
Oleh karena itu, hasil nilai ketidakpastian diperluang 
sebesar : 
 
𝑈𝑒𝑥𝑝 = 𝑘 𝑥 𝑈𝑐     
𝑈𝑒𝑥𝑝 = 2,001 𝑥 0,603824681 = 1,208253186  
 
Sehingga berdasarkan perhitungan ketidakpastian diperluas 
diatas, menghasilkan nilai ketidakpastian alat sebesar ± 1,208253 
dengan tingkat kepercayaan 95% dari tabel T-Student. Nilai 
ketidakpastian tersebut akan menjadi acuan untuk pembacaan alat 
ukur selama alat ukut tersebut digunakan.  
 
 Pengambilan Data Respon Sistem 
 Pada pengambilan data didapatkan grafik yang 
menggambarkan respon sistem untuk mencapai set point. 
Dilakukan dengan cara mengubah nilai setpoint dari 60 ⁰C 
menuju 70 ⁰C kemudian ke 75 ⁰C. Hasilnya ditunjukkan oleh 
gambar 4.6 dimana sistem kontrol yang telah dibuat dapat 
mengejar nilai setpoint ketika diberikan perubahan nilai 
terhadap nilai setpoint tersebut.  
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Gambar 4.6 Grafik Respon Tracking Setpoint 
 
Nilai dari karakteristik dinamik dapat dilihat pada tabel 4.4 seperti 
berikut  
 
Tabel 4.4 Nilai Respon Sistem 
Nilai Temperatur 
60 ⁰C 70 ⁰C 75 ⁰C 
Ts 16 menit 20 menit 25 menit 
Mp 1 ⁰C 2 ⁰C 2 ⁰C 
Ess 0,94 ⁰C 1,2 ⁰C 1⁰C 
 
Dan untuk respon sistem pengendalian temperature proses 
rekristalisasi dapat dilihat pada gambar 4.7.  
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Gambar 4.7 Grafik Respon Sistem 
Dari gambar 4.7 dapat diketahui bahwa sistem pengendalian 
temperature proses rekristalisasi yang diberikan setpoint 100⁰C 
memiliki performansi yaitu settling time sebesar 55 menit, 
Maksimum Overshoot sebesar 1⁰C, dan error steady state rata-rata 
0,16.  
 
4.2 Pembahasan 
 Sistem pengendalian temperatur pada miniplant pemurnian 
garam ini menggunakan heater yang berfungsi sebagai pensuply 
panas untuk larutan yang nantinya akan dipanaskan sampai kondisi 
lewat jenuh. Sistem pengendalian temperatur proses rekristalisasi 
terdiri dari beberapa bagian yang akan membentuk suatu loop 
sistem pengendalian yang terdiri dari sensor , kontroler ,aktuator 
dan juga plant.  
Dalam sistem ini sensor yang digunakan adalah sensor 
termokopel type-K yang dikuatkan oleh modul max6675 yang 
digunakan untuk menguatkan sinyal output dari termokopel yang 
memiliki sensitivitas  mendekati 41 μV/⁰C. Output Hasil 
penguatan tersebut kemudian akan diproses oleh mikrokontroler 
Atmega8535 yang akan mengolah nilai output dari termokopel 
menjadi sebuah nilai pengukuran temperatur yang ditampilkan 
dalam LCD 4x20. Dapat diketahui bahwa ketidakpastian 
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(Uexpand) pengukuran dengan menggunakan sensor termokopel 
ini adalah 1,208253. Sehingga dalam pengukurannya Skala 
pengukuran yang ditunjukkan oleh pembacaan sensor harus 
ditambah dengan ± 1,208253 setelah pembacaan skala. Dari 
pembacaan termokopel ini selanjutnya akan diproses oleh 
mikrokontroler yang nantinya akan memberikan sebuah sinyal 
kontrol terhadap aktuator yang berupa heater untuk mengejar 
setpoint yang  bernilai 100 ⁰C. Pemanasan fluida air dilakukan dari 
temperatur  27 ⁰C. Ketika temperatur berada dibawah 100 ⁰C maka 
mikrokontroler akan menyalakan heater. Sedangkan ketika 
temperatur dari air didalam heater telah mencapai setpoint maka 
mikrokontroler akan menon-aktifkan heater sehingga temperature-
nya selalu sesuai dengan setpoint. Dari hasil pengujian yang 
dilakukan sistem pengendalian memiliki performansi yaitu settling 
time sebesar 55 menit, maksimum overshoot sebesar 1⁰C dan error 
steady state rata-rata 0,16.  
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BAB V 
PENUTUP  
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari rancang bangun sistem pengendalian 
temperature proses rekristalisasi pada mini plant pemurnian garam 
dapat diambil kesimpulan yaitu  
1. Alat ini dapat menghasilkan kristal garam dengan waktu 
5 jam yang dijaga suhunya tetap 100°C dengan kapasitas 
awal campuran larutan garam sebanyak 3 liter. 
2. Respon sistem saat set point 60°C memiliki settling time 
sebesar 16 menit, saat set point 70°C memiliki settling 
time sebesar 20 menit dan saat set point 75°C memiliki 
settling time 25 menit.  
3. Sistem pengendalian temperature pada mini plant ini 
memiliki tingkat akurasi sebesar 99,7%, sensitivitas 
sebesar 41 µ𝑉/°𝐶, ketidakpastian sebesar ± 1,208253 dan 
memiliki performansi yaitu settling time sebesar 55 menit, 
maximum overshoot sebesar 1°C dan error steady state 
rata-rata 0,16  
 
5.2 Saran 
Adapun saran untuk sistem pengendalian temperature pada 
mini plant pemurnian garam adalah sebagai berikut : 
1. Pengujian sensor harus dilakukan dengan teliti karena jika 
tidak dilakukan dengan teliti maka bisa berpengaruh 
terhadap pembacaannya.  
2. Pastikan sudah ada grounding, apabila masih belum ada 
maka sebaiknya sensor jangan dipasang.   
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/****************************************************
* 
This program was produced by the 
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard 
Automatic Program Generator 
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 
http://www.hpinfotech.com 
 
Project :  
Version :  
Date    : 14/06/2017 
Author  : Rizal 
Company :  
Comments:  
 
 
Chip type               : ATmega8535 
Program type            : Application 
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz 
Memory model            : Small 
External RAM size       : 0 
Data Stack size         : 128 
*****************************************************
/ 
 
#include <mega8535.h> 
#include <delay.h> 
// Alphanumeric LCD functions 
#include <alcd.h> 
 
// Standard Input/Output functions 
#include <stdio.h> 
// SPI functions 
#include <spi.h> 
unsigned result; 
 
// Declare your global variables here 
/* LCD display buffer */ 
char lcd_buffer[33]; 
 
void main(void) 
{ 
// Declare your local variables here 
 
// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In 
Func1=In Func0=In  
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T 
State1=T State0=T  
PORTA=0x00; 
DDRA=0x00; 
 
// Port B initialization 
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In 
Func2=In Func1=In Func0=In  
// State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=T State2=T 
State1=T State0=T  
PORTB=0x00; 
DDRB=0xB0; 
 
// Port C initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out 
Func2=Out Func1=Out Func0=Out  
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 
State1=0 State0=0  
PORTC=0x00; 
DDRC=0xFF; 
 
// Port D initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In 
Func1=In Func0=In  
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T 
State1=T State0=T  
PORTD=0x00; 
DDRD=0x00; 
 
// Timer/Counter 0 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC0 output: Disconnected 
TCCR0=0x00; 
TCNT0=0x00; 
OCR0=0x00; 
 
// Timer/Counter 1 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer1 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFFFF 
// OC1A output: Discon. 
// OC1B output: Discon. 
// Noise Canceler: Off 
// Input Capture on Falling Edge 
// Timer1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=0x00; 
TCCR1B=0x00; 
TCNT1H=0x00; 
TCNT1L=0x00; 
ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; 
OCR1AH=0x00; 
OCR1AL=0x00; 
OCR1BH=0x00; 
OCR1BL=0x00; 
 
// Timer/Counter 2 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer2 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC2 output: Disconnected 
ASSR=0x00; 
TCCR2=0x00; 
TCNT2=0x00; 
OCR2=0x00; 
 
// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: Off 
// INT1: Off 
// INT2: Off 
MCUCR=0x00; 
MCUCSR=0x00; 
 
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 
TIMSK=0x00; 
 
// USART initialization 
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 
// USART Receiver: Off 
// USART Transmitter: On 
// USART Mode: Asynchronous 
// USART Baud Rate: 9600 
UCSRA=0x00; 
UCSRB=0x08; 
UCSRC=0x86; 
UBRRH=0x00; 
UBRRL=0x19; 
 
// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 
ACSR=0x80; 
SFIOR=0x00; 
 
// ADC initialization 
// ADC disabled 
ADCSRA=0x00; 
 
// SPI initialization 
// SPI Type: Master 
// SPI Clock Rate: 2764,800 kHz 
// SPI Clock Phase: Cycle Start 
// SPI Clock Polarity: Low 
// SPI Data Order: MSB First 
SPCR=(0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | 
(0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0); 
SPSR=(0<<SPI2X); 
 
 
// TWI initialization 
// TWI disabled 
TWCR=0x00; 
 
// Alphanumeric LCD initialization 
// Connections are specified in the 
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD 
menu: 
// RS - PORTC Bit 0 
// RD - PORTC Bit 1 
// EN - PORTC Bit 2 
// D4 - PORTC Bit 4 
// D5 - PORTC Bit 5 
// D6 - PORTC Bit 6 
// D7 - PORTC Bit 7 
// Characters/line: 16 
lcd_init(16); 
 
while (1) 
      { 
      // Place your code here 
      /* read the MSB using SPI */   
     PORTB.4=0; 
     result=(unsigned) spi(0)<<8; 
     /* read the LSB using SPI and combine with MSB */ 
     result|=spi(0); 
     PORTB.4=1; 
     sprintf(lcd_buffer,"Uadc=%4umV",result); 
     lcd_clear(); 
     lcd_gotoxy(0,0);lcd_puts(lcd_buffer); 
     /* calculate the voltage in [mV] */ 
     result=(unsigned) (((unsigned long) result*5000)/4096L); 
     sprintf(lcd_buffer,"Uadc=%4u.%u 
%cC",result/40,(result%40),0xDF); 
     //lcd_clear(); 
     lcd_gotoxy(0,1);lcd_puts(lcd_buffer);   
     printf("%4u \n",result/40); 
     delay_ms(500); 
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